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800 mm
311/2"

- @150 mm
@5 29/32"
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Turkge

Emniyet
- Bu drun, dig aydinlatma armatuirlerinin kurulumuna asina

olan deneyimli bir elektrikgi tarafindan yurarltkteki NEC
standartlarina uygun olarak kurulmalidir.

- Bu Urtin her zaman belirtilen voltajda calistiriimalidir.

- Pargalar hasarli ise kurulum yapmayin.

- Elektrik carpmasini dnlemek igin kurulum veya servis sirasinda
gugc kesilmelidir.

- Bu belgedeki uyarilara ve kurulum adimlarina uyulmamasi
Urdan garantisini gegersiz kilabilir.

- Isik kaynagina dokunmayin.

R>>P>E >

- Urtiniin sicakhginin dokunulacak kadar soguk oldugundan emin olun.
- Kablolarin hasar gérmesini veya asinmasini 6nlemek icin kablolari
sacin kenarlarina veya diger keskin nesnelere maruz birakmayin.

>

- Enerji vermeden 6nce topraklama dahil kablolari kontrol edin.

- Enerji vermeden 6nce muhafazalarin uygun sekilde topraklandigindan
emin olun.
- Urlinleri amaci disinda kullanmayiniz.

- HEPER tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarinin
kullaniimasi givenli olmayan bir durumun dogmasina
sebebiyet verilebilir.

>

Z2-72 - Herhangi bir kirik/ catlama koruyucu yuzeyi yenisi ile degistirin

Kontrol ekipmaninin degistirilmesi

- Urin kafasini sékiin.

Temizlik - Bakim

- Bu Uriin uzun sire calisacak sekilde tasarlanmis ve Uretilmistir.
Uraintin maksimum kullanim émriini saglamak icin, dizenli (alti ayda
bir) gorsel inceleme sonrasi yumusak bir bez kullanilarak ¢ézlci
icermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi Onerilir.

- Fikstur enerjiliyken temizlemeyin veya bakim yapmayin.

imha etme

- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) uyarinca, armatlrler diger evsel atiklarla birlikte
atilmamalidir. Kullanim émdrlerinin sonunda, armatdrler

mmm ©lektronik Grdnlerin atilmasi veya geri donistirilmesi igin
uygun yerel tesise goturulmelidir.
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Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodlari

- Faz 1 - KAHVERENGI

-Faz 2 - SIYAH

-Faz3-GRi

- Notr - MAVI

- Toprak - SARI SERITLI YESIL

Feragatname
- HEPER teknik ve tasarim degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

Tek Aydinlatma Yonetmeligi (SLR) ve Enerji Etiketleme
Yonetmeligi (ELR)

©=@ - Degistirilemez isik kaynagi

®
“_ - Bir profesyonel tarafindan degistirilebilir kontrol tertibati

- Bu Urun, su enerji verimliligi sinifinda bir 1sik kaynagi icerir:

Safety

- The product must be installed in accordance with applicable
NEC standards by a qualified electrician familiar with the
installation of exterior lighting fixtures.

The product must be operated under specified voltage at all
times.

- Do not install if parts are damaged.
- Failing to comply with warnings and installation steps in this
document might void warranty.

A Power must be disconnected while installing or servicing to
avoid electrical shock.
@ - Do not touch the light source.

- Make sure that temperature of the product is at a safe level before
touching.

- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp
objects to avoid damage or abrasion.

- Check all of the cable connections including grounding before
powering the product.
- Check the proper grounding of the metal housing before powering the

product.
- Only use the product for its intended purposes.

& - Do not use accessories not approved or recommended by
HEPER.

= — - Replace any broken/cracked protective surface with a new
one
Replacement of the control gear

- Disassemble the product head.

Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long
period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e.
every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free
cleaner using a soft cloth is recommended.

- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with
other household waste. At the end of their life, luminaires must
mmm De taken to the appropriate local facility available for the
disposal or recycling of electronic products.
European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN

- Phase 2 - BLACK

- Phase 3 - GRAY

- Neutral - BLUE

- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE
Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.

Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling
Regulation (ELR)

o)

©=@ - Non-replaceable light source

®

&

- Replaceable control gear by a professional

- This product contains a light source of energy efficiency class:

Sicherheit

- Das Produkt muss gemal den geltenden NEC-Normen von
einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der
Installation von AulRenbeleuchtungskoérpern vertraut ist.

A - Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung
betrieben werden.

A - Nicht installieren, wenn Teile beschadigt sind.



- Wahrend der Installation oder Wartung muss der Strom
abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu
vermeiden.

- Das nicht Einhalten von Warnungen und
A Installationsvorgaben aus diesem Dokument kann zum

Erléschen der Garantie fihren.

- Bertihren Sie die Lichtquelle nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem
sicheren Niveau ist, bevor Sie es berthren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder
anderen scharfen Gegenstanden berUhren, um Beschadigungen oder
Abriebe zu vermeiden.

- Uberprifen Sie alle Kabelverbindungen einschlief3lich der
Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Produkts die
ordnungsgemale Erdung des Metallgehauses.
- Nur fur den vorgesehenen Zweck verwenden.

- Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht von HEPER
genehmigt oder empfohlen wurden.

= . - Ersetzen Sie jede beschadigte / gebrochene Schutzflache
durch eine Neue.

Austausch des Betriebsgerits
- Demontieren Sie den Produktkopf.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How kénnen
wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale
Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine
regelmaRige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung
mit einem I6sungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Fur die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der
Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung

- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) durfen Leuchten nicht mit dem
E normalen Haushaltsmull entsorgt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer mussen Leuchten an die entsprechende 6rtliche
B Finrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung
elektronischer Produkte gebracht werden.

Europdische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN

- Phase 2 - SCHWARZ
- Phase 3 - GRAU

- Neutral - BLAU

- Erde - GRUN / GELB
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Haftungsausschluss

- HEPER behalt sich das Recht vor, technische und designbedingte
Anderungen vorzunehmen.

Okodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation -
SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)

@=@® - Nicht austauschbare Lichtquelle

- Austauschbares Betriebsgerat durch einen Fachmann

- Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse:

Pycckum

be3onacHoCTb

- N3penne pomxkHO 6bITb YCTAHOBNEHO B COOTBETCTBUM C
nencreyowmmy ctaHgaptamu NEC kBannguumnpoBaHHbIM
3N1eKTPUKOM, 3HAKOMbIM C YCTAHOBKOW CBETU/IbHUKOB
Hapy>XHOr0 OCBELLEHWS.

- N3penne poMKHO NOCTOAHHO pa60TaTb noA yKa3aHHbIM
Hanps>XeHnem.

- He yCTaHaBJ’II/IBaIZTe, ecnun getann noBpexaeHobl.

- Bo BpeMsi yCcTaHOBKM nnn 06CcnyxuBaHus Heob6xonmmo
OTKJ/IOYUTb NMUTaHMe, 4TobbI n3bexxaTb NopaxeHus
3NeKTPUYECKUM TOKOM.

- HecobnioaeHve npesynpexaeHuin u AeicTBunii No yCTaHOBKe,
OMNCaHHBIX B 3TOM [IOKYMEHTE, MOXET MPUBECTU K
QHHYIMPOBAHWIO FapaHTUK.

- He npnkacanTecb K UCTOYHUKY CBETA.

R>E>H> >

- Mpex e 4eM npukacaTbCs K NPoAyKTy, ybenuTech, 4To TemMnepaTypa
npoAyKTa HaxoAnTcs Ha 6e3onacHoM ypoBHe.

- He ponyckaiiTe, 4Tobbl Kabenm Kacaancb OCTPbIX Kpaes
MEeTa/INYeCKNX BeTanei uanm Lpyrux ocTpbiX NPpeaMeToB Bo nbexaHue
MOBPEXAEHUS UAN NCTUPAHMS.

- Mepen nogaveit NMMTaHNS Ha U3Ae/Me NPoBepbTE BCe
KabenbHble CoeanHEHUS, BKIOYas 3a3eMeHue.

- I'Iepe,u, nogaye NUTaHUs Ha n3genve npoBepbTE NPaBUIbHOCTb
3a3eMJieHna MeTanIm4eckoro Kopnyca.
- |/|CI'|0J'Ib3thTe ni3penne ToNbkKo no HadHa4eHuto.

>

- He ucnonb3yiite akceccyapbl, He 0400peHHbIe UK He
pekomeHpoBaHHble HEPER.

__ - 3aMeHWTe CNIOMaHHYI0/TPECHYBLLYIO 3aLMTHYIO MOBEPXHOCTb
Ha HOBYIO.

b

N

3aMeHa MexaHu3Ma ynpasJieHus
- Pa3bepuTe ronoBky nsgenus.

Ouuctka - O6cnyxmneaHne

- MpoaykT 6bin pa3paboTaH W N3roTOBAEH ANS SKCMyaTaLun B TedeHune
O/MTENbHOrO Nepuoaa BpeMeHu. insa obecneyeHns MakCManbHOro
Cpoka cnyXbbl U3AeNnNs peKoMeHAYeTCa PerynapHbli (T. e. Kaxable
LIeCTb MecALeB) BU3yaslbHbI OCMOTP 1 04YMUCTKA MATKOW TKaHbIO C
MOMOLLbIO YACTALLEro CPeAcTBa, He CoepKallero pacTBOpUTeNen.

- He ynctute n He 0b6cnyKuBanTe yCTPONCTBO, €C/IM OHO MOAKJIHEHO K
cetn

YTununsaunsa

- B cooTBeTCTBUM C AnpekTuBon EC WEEE (oTxoabl
371IEKTPUYECKOr0 U 3N1eKTPOHHOr0 060pYA0BaHNSA) CBETUNBHUKM
Ef HeJslb35 yTUIM3MPOBaTb BMECTE C APYrMu BbITOBLIMU
oTxoAamMu. Mo OKOHYaHUW CPOKa CNY>KObl CBETUSIbHUKIN LO/DKHbI
B 6bITb 4OCTaBJ/IEHbI B COOTBETCTBYIOLLMIA MECTHBIN LIeHTP
yTUAN3aLMM N nepepaboTKm 3NeKTPOHHBIX N3aeui.

Esponenckue (IEC) koAbl LLBETOB NPOBOAOB

- ®a3a 1 - KOPVYHEBbIN

- ®a3a 2 - YEPHbIN

- ®a3za 3 - CEPbIN

- Heirtpans - CUHUN 3 3

- 3emnist - 3EJIEHBI C XXENTOW NOJIOCOU

OTKa3 0T OTBETCTBEHHOCTHU

- HEPER ocTaBnsieT 3a coboii NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME U
KOHCTPYKTUBHbIE NU3MEHEHNA.

Mpasuna o eguHeble TpeboBaHma K oceeLleHmnio (SLR) 1

MpaBuna o Mapkmposkin 3HepronoTpebneHuns (UDC)
@=@ - He3aMeHseMblii ICTOYHUK CBETA

@ ;

- CMeHHbIl MEXaHN3M yrpaB/ieHuns npodeccnoHanom

- OTOT NPOAYKT COLEPXUT UCTOYHMK CBETa Kacca
3HEPro3deKTUBHOCTH:



