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Light Direction
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Turkge

Emniyet
- Bu drun, dig aydinlatma armatuirlerinin kurulumuna asina

olan deneyimli bir elektrikgi tarafindan yurarltkteki NEC
standartlarina uygun olarak kurulmalidir.

- Bu Urtin her zaman belirtilen voltajda calistiriimalidir.

- Pargalar hasarli ise kurulum yapmayin.

- Elektrik carpmasini dnlemek igin kurulum veya servis sirasinda
gugc kesilmelidir.

- Bu belgedeki uyarilara ve kurulum adimlarina uyulmamasi
Urdan garantisini gegersiz kilabilir.

- Isik kaynagina dokunmayin.

R>>P>E >

- Urtiniin sicakhginin dokunulacak kadar soguk oldugundan emin olun.
- Kablolarin hasar gérmesini veya asinmasini 6nlemek icin kablolari
sacin kenarlarina veya diger keskin nesnelere maruz birakmayin.

>

- Enerji vermeden 6nce topraklama dahil kablolari kontrol edin.

- Enerji vermeden 6nce muhafazalarin uygun sekilde topraklandigindan
emin olun.
- Urlinleri amaci disinda kullanmayiniz.

- HEPER tarafindan tavsiye edilmeyen aksesuar ekipmanlarinin
kullaniimasi givenli olmayan bir durumun dogmasina
sebebiyet verilebilir.

>

Z2-72 - Herhangi bir kirik/ catlama koruyucu yuzeyi yenisi ile degistirin

Kurulum

- Spigot baglantisini yapin. (Spigot pozisyonu proje ihtiyaglarina gére
degisebilir)
- Diregi gorselde gosterildigi gibi spigota sabitleyin.

Isik kaynaginin degistirilmesi

- Uriine gelen giic baglantisini kesin.

- AreaFlex (AFX) modulinu gorselde gosterildigi gibi sokun.

- Gorselde gosterildigi gibi MILESTONE (ML) modulund sékin.
- Ayni adimlari izleyerek Grind yeniden monte edin.

Kontrol ekipmaninin degistirilmesi

- GUg kaynagina ulasmak icin kilidi agin.

- Kapak agildiginda elektrik baglantisi otomatik olarak bloke edilecektir.
Kapagin yan tarafinda bulunan mekanizmanin kilitli oldugundan emin
olunuz.

- GUg kaynagini gorselde gosterildigi gibi sokun.
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Temizlik - Bakim

- Bu Urtin uzun sure calisacak sekilde tasarlanmis ve Uretilmistir.
Urtiniin maksimum kullanim émriini saglamak icin, diizenli (alti ayda
bir) gérsel inceleme sonrasi yumusak bir bez kullanilarak ¢éziicu
icermeyen bir temizleyici ile temizlenmesi énerilir.

- Fikstur enerijiliyken temizlemeyin veya bakim yapmayin.

imha etme

- AB direktiflerinden WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) uyarinca, armaturler diger evsel atiklarla birlikte
atilmamalidir. Kullanim émurlerinin sonunda, armaturler

mmm ©lektronik Urdnlerin atilmasi veya geri donisturdlmesiicin
uygun yerel tesise goturulmelidir.

Avrupa (IEC) Kablo Renk Kodlari

-Faz 1 - KAHVERENGI

- Faz 2 - SIYAH

-Faz3-GRi

- N6tr - MAVI o

- Toprak - SARI SERITLI YESIL

Feragatname

- HEPER teknik ve tasarim degisiklikleri yapma hakkini sakli tutar.

Tek Aydinlatma Yonetmeligi (SLR) ve Enerji Etiketleme
Yonetmeligi (ELR)

- Bir profesyonel tarafindan degistirilebilir (yalnizca LED) isik
i kaynag|

- - Bir profesyonel tarafindan degistirilebilir kontrol tertibati

- Bu Uruin, su enerji verimliligi sinifinda bir 1sik kaynag icerir: E

Safety

- The product must be installed in accordance with applicable
NEC standards by a qualified electrician familiar with the
installation of exterior lighting fixtures.

- The product must be operated under specified voltage at all
times.

A - Do not install if parts are damaged.

- Power must be disconnected while installing or servicing to
avoid electrical shock.

- Failing to comply with warnings and installation steps in this
document might void warranty.

- Do not touch the light source.

- Make sure that temperature of the product is at a safe level before
touching.

- Do not allow cables to touch sharp edges of metal parts or other sharp
objects to avoid damage or abrasion.

A - Check all of the cable connections including grounding before
powering the product.

- Check the proper grounding of the metal housing before powering the
product.
- Only use the product for its intended purposes.

- Do not use accessories not approved or recommended by
HEPER.

= . - Replace any broken/cracked protective surface with a new
one

Installation

- Make the connection of the spigot. (Spigot position may change
according to project needs)
- Secure the pole to the spigot as shown on the visual.

Replacement of the light source

- Disconnect the power coming into the product.

- Detach the AreaFlex (AFX) module as shown on the visual.

- Detach the MILESTONE (ML) module as shown on the visual.
- Reinstall the product following the same steps.

Replacement of the control gear

- Unlock the clip to reach the driver location.

- The electrical connection automatically will be blocked when the cap is
opened. Make sure that the mechanism is locked which is on the side of
the cap.

- Detach the driver as shown on the visual.

Cleaning - Maintenance

- The product was designed and manufactured to operate for a long
period of time. To ensure maximum lifespan of the product, regular (i.e.
every six months) visual inspection and cleaning with a solvent-free
cleaner using a soft cloth is recommended.

- Do not clean or service while the product is power connected.

Disposal

- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with
other household waste. At the end of their life, luminaires must

mmm De taken to the appropriate local facility available for the
disposal or recycling of electronic products.

European (IEC) Wire Colour Codes

- Phase 1 - BROWN
- Phase 2 - BLACK



- Phase 3 - GRAY
- Neutral - BLUE
- Ground - GREEN WITH YELLOW STRIPE

Disclaimer

- HEPER reserve the right to make technical and design changes.
Single Lighting Regulation (SLR) & Energy Labeling
Regulation (ELR)

@ - Replaceable (LED only) light source by a professional

®

- Replaceable control gear by a professional

- This product contains a light source of energy efficiency class: E

R>E>E >

Sicherheit

- Das Produkt muss gemaf’ den geltenden NEC-Normen von
einem qualifizierten Elektriker installiert werden, der mit der
Installation von AuRRenbeleuchtungskdrpern vertraut ist.

- Das Produkt muss jederzeit unter der angegebenen Spannung
betrieben werden.

- Nicht installieren, wenn Teile beschadigt sind.

- Wahrend der Installation oder Wartung muss der Strom
abgeschaltet werden, um einen elektrischen Schock zu
vermeiden.

- Das nicht Einhalten von Warnungen und
Installationsvorgaben aus diesem Dokument kann zum
Erléschen der Garantie fuhren.

- Beruhren Sie die Lichtquelle nicht.

> >

- Stellen Sie sicher, dass die Temperatur des Produkts auf einem
sicheren Niveau ist, bevor Sie es berthren.

- Vermeiden Sie, dass die Kabel scharfe Kanten von Metallteilen oder
anderen scharfen Gegenstanden berhren, um Beschadigungen oder
Abriebe zu vermeiden.

- Uberprufen Sie alle Kabelverbindungen einschlieBlich der
Erdung, bevor Sie das Produkt einschalten.

- Uberpriifen Sie vor dem Einschalten des Produkts die

ordnungsgemalle Erdung des Metallgehauses.
- Nur fur den vorgesehenen Zweck verwenden.

>

- Verwenden Sie keine Zubehorteile, die nicht von HEPER
genehmigt oder empfohlen wurden.

>

F1-77 - Ersetzen Sie jede beschadigte / gebrochene Schutzflache durch eine Neue.
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Installation

- Verbinden Sie den Auslauf. Die Position des Auslaufs kann je nach
Projektanforderungen variieren.
- Sichern Sie den Mast an der Rastnase, wie auf der Abbildung gezeigt.

Austausch der Lichtquelle

- Schalten Sie den Strom zum Produkt ab.

- Ersetze das AFX-Modul wie in der Abbildung gezeigt.

- Das Milestone-Modul wird gemal3 der Abbildung abgekoppelt.
- Das Produkt mit den gleichen Schritten wieder installieren.

Austausch des Betriebsgerats

- Entriegeln Sie die Klemme, um an den Treiber zu gelangen.

- Die elektrische Verbindung wird automatisch gesperrt, wenn der
Deckel gedffnet wird. Stellen Sie sicher, dass das Mechanismus auf der
Seite des Deckels gesperrt ist.

- Entfernen Sie den Treiber wie auf der Abbiludng gezeigt.

Reinigung - Wartung

- Durch unsere Entwicklung und unser Produktions-Know-How kénnen
wir eine sehr lange Lebensdauer garantieren. Um die maximale
Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, empfehlen wir eine
regelmaRige visuelle Inspektion (alle sechs Monate) und die Reinigung
mit einem lésungsmittelfreien Reiniger und einem weichen Tuch.

- Fur die Reinigung oder Wartung muss das Produkt vom der
Stromversorgung getrennt werden.

Entsorgung

- Entsprechend der EU-Richtlinie WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) durfen Leuchten nicht mit dem
Ei normalen Haushaltsmdill entsorgt werden. Am Ende ihrer
Lebensdauer mussen Leuchten an die entsprechende ortliche
BN FEinrichtung zur Entsorgung oder Wiederverwertung
elektronischer Produkte gebracht werden.

Europdische (IEC) Kabelfarbcodes

- Phase 1 - BRAUN

- Phase 2 - SCHWARZ

- Phase 3 - GRAU

- Neutral - BLAU

- Erde - GRUN / GELB

Haftungsausschluss

- HEPER behdlt sich das Recht vor, technische und designbedingte
Anderungen vorzunehmen.

Okodesign-Verordnung (Single Lighting Regulation -

SLR) und Energie Label-Verordnung (ELR)

wg - Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann

®
“._ - Austauschbares Betriebsgerat durch einen Fachmann

- Dieses Produkt enthalt eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E

Pycckum

be3onacHoCcTb

- N3penne ponxHO 6bITb YCTAHOBIEHO B COOTBETCTBUM C
nencrayowmmn ctaHgaptamm NEC ksannumumpoBaHHbIM
3N1eKTPUKOM, 3HAKOMbIM C YCTAHOBKOW CBETWUbHNKOB
Hapy>XHOro OCBeLLeHNs.

- N3penve foMKHO NOCTOAHHO paﬁOTaTb non yka3aHHbIM
Hanps>XeHnem.

- He yCTaHaBJ’II/IBaIZTe, eCcnin aeTann noppexneHsol.

- Bo BpeMsi ycTaHOBKMW nnn 06cnyxuBaHns Heobxoammo
OTKJ/IOYUTb MUTaHMe, 4Tobbl n3bexxaTb NopaXkeHus
3N1eKTPUYECKUM TOKOM.

- HecobroaeHve npeaynpexneHuii n AeicTenii No yCTaHoBKe,
OMMCAHHbIX B 5TOM [IOKYMEHTE, MOXET MPUBECTU K
aHHYJIMPOBAHWMIO rapaHTuu.

- He nprkacanTech K MCTOYHUKY CBETA.

- Mpexze 4eM npmkacaTbCs K NPoaykTy, ybenmTech, 4To TemMnepaTypa
NpoAyKTa HaxoAnUTCs Ha 6e3onacHoM ypoBHe.

- He ponyckaiiTe, 4Tobbl kabesm Kacannch OCTPbIX Kpaes
MEeTaINYeCcKNX SeTanen unm Apyrux ocTpbiX NPpeaMeToB Bo n3bexaHue
MOBPEXAeHUS NN UCTUPAHUS.

- Mepen nofayeit NMTaHWs Ha U3Aesne NpPoBepbTe BCe
KabenbHble coeaUHEHUs, BKIlOYas 3a3eMieHue.

- I'Iepep, nojayen NUTaHWs Ha n3genve npoBepbTE NPaBUIbHOCTb
3a3emMsieHna MeTanam4eckoro Kkopnyca.
- |/|C['I0}'Ib3thTe n3penne ToNbkKo no HadHa4eHuto.

>

- He ucnonb3yiiTe akceccyapsbl, He 0400peHHbIe Nan He
pekoMeHoBaHHbIe HEPER.

o 3aMeHUTe C/IOMaHHYI0/TPECHYBLLYIO 3aLUUTHYIO NOBEPXHOCTb
Ha HOBYHO.
YcTaHoBKa

- MopcoennHnTe NaTpyboK (NoNoXxxeHne NnaTpybka MOXKET MEHATLCA B
COOTBETCTBUM C TPpebOBaAHMAMMN NPOEKTa)
- 3aKpenuTe CTOKY Ha BTYJIKE, Kak NoKa3aHo Ha PUCYHKe.

3aMeHa UCTOYHMKaA CBeTa

- OTKNYMTE NUTaHKe, NoCTynatLLee Ha usgenve.

- OTcoenHuTe Moay b AFX, Kak NoKa3aHo Ha PUCYHKe.

- OTcoenmHnTe Mofynb Milestone, Kak NMoKa3aHO Ha PUCYHKe.
- MepeycTaHOBUTE NPOAYKT, BLIMOJHNB T€ XXe AeiCTBUA.

3aMeHa MexaHu3Ma yrnpasseHus



- Pazbnokupyite 3axxum, 41obbl fobpaTbcs Ao 610Ka NMTaHKA.

- DNEKTpUYeCcKoe CoOeANHEHNE aBTOMATMYeCKM 610KupyeTca npn
OTKPbITUN KPbILLKK. YBe[uTech, 4T0 MexaHn3M, HaxoaaLwmnincs cboky ot
KPbILLKK, 3a6710KMPOBaH.

- OTcoeanHmTe 610K NUTAHMS, Kak NoKa3aHO Ha PUCYHKe.

OuncTka - ObcnyxnBaHue

- NpoayKT 6bln pa3paboTaH 1 M3roTOBNEH AN IKCMIyaTauun B Te4eHne
LJINTEsIbHOr0 Nepuoaa BpemMeHu. [lns obecneyeHns MakCMMa bHOMO
CpoKa CNy>X6bbl M3LeNnsi PEKOMEHAYETCS PErysipHbINA (T. €. Kaxkable
LIECTb MeCcsLEeB) BMU3yasibHbIA OCMOTP U 04NCTKa MAMKON TKaHbIO C
MOMOLLbIO YACTSALLEro CPefCTBa, He CoflepXKallero pacTBopuTenei.

- He 4nctute n He obcnyKmBaiTe yCTPONCTBO, €C/IN OHO MOAK/IOHEHO K
cetn

YTunnusauunsa

- B cooTBeTCcTBMM C AnpekTuson EC WEEE (oTxoasbl
3N1eKTPUYECKOro 1 3NEKTPOHHOr0 060py10BaHNA) CBETUNbHUKN
E Hesb3s YTUAN3MPOBaTb BMeCTe C APYruMu 6bITOBLIMMW
oTX0AaMu. Mo OKOHYaHUM CPOKa CNYXKObl CBETUSIbHUKN JOJIKHbI
BN GLTb JOCTAB/EHbI B COOTBETCTBYIOLUA MECTHbIN LIEHTP
yTuAn3aumum unm nepepaboTkn 31eKTPOHHbIX U3LENUiA.

Esponerickue (IEC) KoAbl LLBETOB MPOBOLOB

- ®a3a 1 - KOPUYHEBBIN

- ®a3a 2 - YEPHbIN

- ®a3a 3 - CEPbIN

- HelrTpans - CUHUIA

- 3emns - 3ENEHBIA C XKENTOW NMOJIOCON

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTHU

- HEPER ocTaBnsieT 3a coboii NpaBo BHOCUTb TEXHUYECKME U
KOHCTPYKTUBHbIE N3MEHEHUA.

MNpaBuna o eanHble TpeboBaHUs K ocseLeHuo (SLR) 1
MpaBuna 0 MapkupoBKku aHepronoTpebneHnsa (UDC)

® __ - 3aMeHseMbli (TONbKO CBETOAMNOMHbIN) NCTOYHUK CBETA
o=

npogeccnoHaiom

- CMeHHbIN MexaHu3M ynpasieHus npoeccroHanom

- 9TOT MPOAYKT COAEPXXUT UCTOYHMK CBETa Kjlacca
3HeproapeKkTMBHOCTU: E
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